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 CENTRALE TERMICA PIANTE - SEZIONI

PUNTO DI RACCOLTA

SCALE A PROVA DI FUMO interna ai sensi del D.M.30/09/83

REI 120

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO 

IDRANTE SU  NASPO  DN 45 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)

Fc

Fs FILTRO A PROVA DI FUMO IN SOVRAPPRESSIONE 0,30 mbar

FILTRO A PROVA DI FUMO CON CANALE DI VENTILAZIONE SFOCIANTE IN COPERTURA

ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA

EVACUATORI DI FUMO E CALORE

ASCENSORE A PROVA DI FUMO

ATTACCO PER AUTOPOMPA

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

(sono collegate sempre tramite filtri in sovrappressione)

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA - SPRINKLER -  A SECCO

PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI

USCITE DI EMERGENZA

LUCI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SISTEMI DI SEGNALAZIONI IMPIANTI DI ALLARME

RILEVATORE DI FUMO 

MURI TAGLUAFUOCO REI 60 ( COMPARTIMENTAZIONE )

Percorso di uscita in basso

Percorso di uscita orizontale

ACCESSIBILITA' AUTOSCALA VV.F

F

ZONA SICURA DINAMICA

Z S D

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA - SPRINKLER -  A UMIDO

H2O

T RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO

Percorso di uscita in alto

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

E

US

contatore gas

valvola a riarmo manuale

+0.00

Caldaia gas

metano

420 Kw

Caldaia gas

metano

272,3 Kw

rivelatore

fughe di gas

consegna gas

spazio a cielo libero

REI 120

Interrutore elettrico

generale esterno

Intercettazione

esterna gas

550

405

140

160

235

SPAZIO A CIELO LIBERO

             

PIANTE TEATRO

LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO


