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PREMESSA

Il presente documento intende istruire |'offerta di carattere tecnico/metodologico ed
economico relativo alle attivitd connesse all’attuazione degli adempimenti previsti dal D.P.R,
15172011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4quater, decretolegge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 — per le strutture
scolastiche di competenza del Comune di Latina, asili nido compresi.

Le principali norme di prevenzione incendi sono le seguenti:

SCUOLE ASILO NIDO

D.M. 12/05/2016 DECRETO 16 luglio 2014
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, Regola tecnica di prevenzione incendi per la
delle vigenti normative in materia di prevenzione degli progettazione, costruzione ed esercizio degli asili
incendi per edilizia scolastica nido,

D.M. 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica

DECRETO 7 agosto 2012
Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi ¢ alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente dell
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, 1

Ii Dirige

ATTIVITA DI COMMESSA

ntd 6. Delle pennd

Le specifiche progettuali e tecnico/amministrative, che preliminarmente vanno determinate,
riguardano la classificazione delle scuole di competenza del Comune di Latina in funzione

delle seguenti categorie:

CATEGORIA 1 L attivita scolastica non & soggetta alla prevenzione incendi

CATEGORIA 2 L’attivitd scolastica ¢ soggetta alla prevenzione incendi, ma
non ha presentato un esame progetto al Comando dei VV.F,

| di Latina

CATEGORIA 3 L’attivitd scolastica ha presentato un esame progetto, ma non
ha presentato la S.C.LA. |

'CATEGORIA 4 L’attivita scolastica ha presentato la S.C.LA. (ex CPI) |




Per le categorie di tipo 2 e 3, occorre definire se € stato acquisito il parere di prevenzione
incendi con eventuali prescrizioni.

Per le scuole di categoria 3, occorre definire lo stato di attuazione del progetto antincendio.
Per le scuole di categoria 4, occorre definire se la S.C.LA. antincendio & in corso di validita,
se € in scadenza oppure se & gia scaduta,

Per le scuole di categoria 2, 3 e 4, infine occorre inoltre valutare la documentazione esistente
e propedeutica all’asseverazione che andra allegata alla S.C.LA. (a titolo di esempio e non
esaustivo occorre valutare inerente gli impianti elettrici, di condizionamento, di impianti
antincendio, delle caratteristiche di resistenza al fuoco, elc.,

Le principali attivita consistono in:

A Ricognizione e acquisizione di documentazione esistente relative alla prevenzione
incendi in essere nei plessi scolastici di competenza del Comune di Latina e della
documentazione tecnica (as built architettonico ~ impiantistico) anche mediante accesso
presso gli uffici tecnici del Comune e presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Latina;

B Individuazione attraverso i sopralluoghi e la lettura del progetto di prevenzione
incendi di tutte le attivitd a rischio specifico (centrali termiche, gruppi elettrogeni, pannelli
fotovoltaici, altro);realizzazione delle opere di riqualificazione avendo come riferimento il
progetto sulla sicurezza antincendio approvato (ove esistente) e nello specifico definendo le
modalita con cui si intendono sanare le singole varianti, se sostanziali ai fini antincendio;

C Sopralluoghi presso le srtutture al fine di verificare sia se lo stato di fatto &
corrispondente a quanto riportato sugli elaborati grafici di base esaminati (Progetti
Prevenzione Incendi ove presenti o as built architettonici) e sia se le integrazioni/varianti
successivamente realizzate sono allineate con le basi grafiche esistenti e se le stesse non
costituiscono aggravo di rischio rispetto alle configurazione progettuale approvata dal
Comando Provinciale VV.F;

D Individuazione, attraverso la lettura del progetto di prevenzione incendi, ove presente,
delle prestazioni che lo stesso progetto indicava, predisponendo una lista commentata, per
compelenze, delle certificazioni necessarie al fine di predisporre la SCIA e I’ Asseverazione;

E Esame dei progetti approvati dal Comando VV.F. di Latina per valutare la possibilita
di ridurre sensibilmente gli impegni progettuali in relazione alla normative vigente con un
analogo e sensibile risparmio economico per I’ Amministrazione Comunale.



OUTPUT DI COMMESSA

1 Relazione tecnica del Professionista con relativa documentazione che
giustifichi e stabilisca I’opportunitd/necessita di redigere nuovi progeiti antincendio, per
gli edifici di categoria 3;

2 Relazione tecnica del Professionista con relativa documentazione che
giustifichi e stabilisca I’opportunitd/necessita di sanare eventuali difformita dello stato dei
luoghi rispetto al progetto di prevenzione incendi approvato per le scuole di categoria 3 e
4;

3 Verbali di sopralluogo presso le strutture con individuazione dei principali
interventi da cantierizzare per le scuole di categoria 3 e 4 ai fini di conseguire in tempi

brevi la presentazione o il rinnovo della S.C.I.A. antincendio;

4 Compilazione di elenchi della documentazione necessaria presente e da
produrre per la presentazione della S.C.LA.;

5 Compilazione della tabella “Allegato A™.

6 Individuazione dei livelli di criticith seguendo i contenuti esplicitati nello “allegato B”.

i Dirlgen\té G Della Penna






Si pone I'attenzione su due aspetti fondamentali:

I. Numero di presenze (alunni, personale docente e non);
2. Grado di adeguamento antincendio.

1l professionista dovra, per ciascuna scuola, assegnare i seguenti parametri.

NUMERO DI PRESENZE VALORE DA ASSEGNARE
FINO A 100 1
OLTRE 100 E FINO A 150 2
OLTRE 150 E FINO A 300 3
OLTRE 300 4
GRADO DI ADEGUAMENTO | VALORE DA ASSEGNARE
MOLTO BUONO 1
BUONO 2
CARENTE 3
MOLTO CARENTE 4
73 8
GRADO DI R G
ADEGUAMENTO | 2 | 4 fi6Hs
1 2 3 4
NUMERO DI PRESENZE

Entrando in tabella con i parametri asseganti, verranno individuati n. 3 livelli
di criticita;
¢ Livello rosso = criticita elevata,

o Livello arancio = criticita media;
o Livello verde = criticita lieve.

DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO B - LIVELLI D! CRITICITA' PAG 1DI1






Procedura

di Aggiudicazione

La gara verrd aggiudicata a favore dell'offerta economicamente pini vantaggiosa solo sulla base dei
criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95 ¢.7 del D.Lgs. 5072016, determinata da una commissione
giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’ art. 77 del D. Lgs. 50/2016, sulla base
dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nella e lettera di invito .

ELEMENTI DI PUNTEGGIO
VALUTAZIONE MASSIMO
Offerta Tecnica 100

Punteggio tecnico

I punteggi attribuibili all 'offerta tecnica sono cosi individuati :

2014 e 2015) per |
'erogazione di servizi
analoghi a quelli oggetto
della gara

Crit. [Sub-Criterio di valutazione| Punteggio Modalita attribuzione punteggi
Massimo
I [Elenco esperienze pregresse Attribuzione del punteggio sulla base della seguente
negli ultimi tre anni (2013, 50 valutazione:

- Ottimo 100% del Punteggio massimo

- Pii che adeguato 75% del Punteggio massimo

- Adeguato 50% del Punteggio massimo

. Parzialmente adeguato 25% delPunteggio massimo
. Mediocre 0% Punteggio massimo

I~

Documentazione descrittiva
relativa ad un progetto
antincendio elaborato dal
oncorrente in
modifica/integrazione ad un
progetto esistente, ritenuto
al Concorrente significativo
ella propria capacita tecnica

a espletare I’incarico.

50

Attribuzione del punteggio sulla base della seguente
valutazione:

- Ottimo 1 00% del Punteggio massimo

- Pil che adeguato 75% del Punteggio massimo

. Adeguato 50% del Punteggio massimo

. Parzialmente adeguato 25% Punteggio massimo

- Mediocre 0% Punteggio massimo

{l punteggio assegnato al singolo parametro qualitativo sard calcolato moltiplicando il punteggio
massimo associato a ciascun elemento di valutazione per i coefficienti legati ai giudizi espressi
dai singoli commissari arrotondata alla seconda cifra aggiuntiva.

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sard calcolato eseguendo la somma dei punteggi
attributi ai singoli parametri qualitativi. Il totale dei valori raggiunti costituird il valore finale

dell’Offerta

Tecnica.
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